
 

 

【対策名】 

① 温室効果ガスの排出の抑制等に資する設備の選択 

イ  沈殿・ろ過工程における設備       ｅ 薬品注入設備 

水質計測の効率化のための高効率サンプリングポンプ・インライン型の水質計測設備の導入 

【概要】 

浄水処理における水質計測設備は取水から浄水まで採水地点が多数で、また常時、採水・測定

が必要なため、サンプリングポンプは連続運転となり電力を消費する。 

採水点からの水質計器までの時間（流速、滞留時間）を把握し、サンプリングポンプの小型化

や、水質計器の設置場所を測定点近接へ変更するなどにより電力の削減を図る。また水質測定の

応答性向上は薬注制御の適正管理につながる。 
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