
○トランス等（絶縁油の交換等が可能な機器）の年度別検出率

平成17年度調査結果

920 1001 989 1078 956 527 679 829 973 931 734 551 489 391 438 451 505 506 539 450 516 581 448 247 235 185 302 294 299 183 127 96 107 236 87

534 572 520 410 357 186 218 243 216 156 142 66 80 64 105 80 103 123 132 108 25 20 10 8 2 1 5 0 1 1 0 0 1 0 0

平成21年度及び平成22年度調査結果

475 406 543 642 543 286 408 336 428 550 511 455 518 459 606 642 544 577 794 779 214 163 94 78 89 68 116 71 74 77 58 41 31 21 15 10 7 6

252 255 275 211 207 92 52 91 105 143 135 116 156 129 195 212 178 151 108 56 2 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

○コンデンサ（絶縁油の交換等が不要（不可能）な機器）の年度別検出率

平成17年度調査結果

26 44 34 63 36 36 38 45 78 33 23 16 9 11 7 22 15 25 9 13 13 8 11 4 11 13 11 7 3 1 5 3 4

7 11 4 1 0 7 0 0 6 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成21年度及び平成22年度調査結果

22 28 76 234 177 38 98 113 70 129 113 89 79 103 101 75 115 75 78 77 28 3 1 6 2 2 4 4 3 2 2 1 2

4 20 34 117 41 21 25 25 12 18 11 9 11 9 8 2 5 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ＰＣＢ汚染の検出率について
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平成21年度及び平成22年度調査結果
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平成21年度及び平成22年度調査結果

平成17年度調査結果

再生絶縁油の使用中止
１９９０年

PCB製品の製造・輸入等の禁止
１９７２年
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